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工事施工箇所

名 称 工 種 形 状 単位 数 量 備 考

工 事 数 量 表
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駐

駐

既設配水小管 φ150

FCD.NS DP1.66 (H.15)

松村
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篠

694

松村　昇

17-5

松村鉄工所
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松村　純一

696-4

稲川
696-3

齋藤
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松村

既設配水小管 φ100

FCD.A DP1.50 (S.55)
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既設配水小管 φ150

FCD.A DP1.60 (S.55)

既設配水小管 φ150

FCD.A DP1.00 (S.57)
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L=1.2m
イ 型復旧ロ 型復旧

L=4.3m
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既設舗装 仮 復 旧

再生密粒度アスファルト混合物
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再生粗粒度アスファルト混合物

プライムコート
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再生粒度調整砕石(RM-40)

再生クラッシャラン(RC-40)
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再生粒度調整砕石(RM-40)
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セメントコンクリート（早強212Ｂ）

再生粒度調整砕石(RM-40)

プライムコート

再生密粒度アスファルト混合物

再生粒度調整砕石(RM-40)

再生粒度調整砕石(RM-40)
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セメントコンクリート（早強212Ｂ）

再生粒度調整砕石(RM-40)

プライムコート

再生密粒度アスファルト混合物

再生粒度調整砕石(RM-40)

再生粒度調整砕石(RM-40)
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再生密粒度アスファルト混合物

再生粒度調整砕石(RM-40)再生粒度調整砕石(RM-40)

細粒度アスファルト混合物

縮尺1:20舗 装 構 造 図
歩道アスコン舗装19型（市道）イ型

歩道乗入れ舗装(ｾﾒ･ｺﾝ)30型（市道）ロ型

歩道乗入れ舗装(ｾﾒ･ｺﾝ)40型（市道）ハ型

車道アスコン舗装55型（市道）ニ型

車道アスコン舗装35型（市道）ヘ型
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仮設配管詳細図

仮設給水管接続詳細図

SUS製ソケット・キャップ
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L=5.0m

仮設管 φ50 L=19.0m VP DP=0.3m

スリースバルブ　　　φ50 - 1

ビニルバルブソケットφ50 - 2
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スリースバルブ　　　φ50 - 2

ビニルバルブソケットφ50 - 4
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ビニール管 φ20

φ20

～1.0

～1スリースバルブ

ＳＶ継ぎ手

ビニールエルボ

ビニールチーズ

φ20 ～2

φ50×φ20 ～1

φ20 ～1

φ20 ～2ﾋﾞﾆﾙﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ20 ～1ＳＵＳキャップ

φ20 ～1ＳＵＳソケット
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仮 設 配 管 図

ビニルエルボ４５ﾟ φ50 - 2

ビニルエルボ９０ﾟ φ50 - 1

SUS製ガイドナット φ50　 　　 - 1

HIユニオンソケットφ50　　　　- 1

メータパッキンφ50　　　　　　- 1

ビニールエルボ  φ50　　　　　- 2

SUS製サドル分水栓 φ200×φ50 - 1

SUS製ガイドナット φ50　 　　 - 1

HIユニオンソケットφ50　　　　- 1

メータパッキンφ50　　　　　　- 1

SUS製サドル分水栓 φ150×φ50 - 1

ビニールエルボ  φ50　　　　　- 2

HIユニオンソケットφ50　　　　- 1

メータパッキンφ50　　　　　　- 1

ビニールチーズ  φ50×φ50　　- 1

ビニールエルボ  φ50　　　　　- 2

SUS製サドル分水栓 φ150×φ50 - 1

SUS製ガイドナット φ50　 　　 - 1

HIユニオンソケットφ50　　　　- 1

メータパッキンφ50　　　　　　- 1

SUS製ガイドナット φ50　 　　 - 1

SUS製ガイドナット φ50　 　　 - 2

HIユニオンソケットφ50　　　　- 2

FCD.A DP1.66 (S.55)

既設配水小管 φ150

メータパッキンφ50　　　　　　- 2

ビニルソケット φ50 - 4

エルボ φ50×45ﾟ    - 2

エルボ φ50×90ﾟ    - 1


